A TUVRheinland"

TUV Rheinland Argentina S.A.

Servicios Industriales

Centro de Certificacion
San José 83 - 7° Piso
(C1076AAA) Buenos Aires

N° Ref. TUV:

Cliente:

Objeto:

Informe TUV No.:
Fecha de prueba:

Lugar de prueba:

Resultado de la prueba:

Buenos Aires, 16 de marzo de 2010

Certificado

Prueba de Fuego (“FireTest”)
segin Norma API 6FD: 2008

700-10-0007/1

FAVRA S.A.l.C.

Av. Belgrano 5745
(B1875AEC) Wilde
Buenos Aires, Argentina.

Valvula retencion modelo FAVRA 2125
Clase 600 (PN110) NPS 12” (DN300)

Cuerpo: ASTM A216 Gr WCB

Tapa: ASTM A216 Gr WCB

Asientos: ASTM A216 Gr WCB + ER 410
Obturador: ASTM A216 Gr WCB + ER 410
Leva: ASTM A216 Gr WCB

Eje: ASTM A276 T410

Junta espiralada: AISI 304 c/ Grafito
Sellos secundarios: Viton

700-10-0007/1
11.03.2010

TELECTRIC S.A.

General Deheza 3748
(CP1826) Remedios Escalada
Buenos Aires, Argentina.

Cumple Norma A
Los resultados obtenidos durante la prueba estan de ro de lag tolerancias
permitidas por las normas de referenc;a f r
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El Certificador
Ing. Mauricio Schamber
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